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Synpunkter pa "Férordning om stéd for renovering och
energieffektivisering i vissa bostadsomraden

Vi dr av uppfattningen att ndgon typ incitament eller stéd 4r nodvindigt for att inte
missa det tillfille att energieffektivisera som finns nu nér renoveringsfonstret dr 5ppet.
Samordning med andra styrmedel och ett smart angreppssitt kan ge stor effekt. Missar
vi dessa byggnader nu laser vi fast en hdg energianvindning for en lang tid framéver.
Det totala stodet i forordningen &r litet i forhallande till antal ldgenheter som behver
rustas upp men vi vill samtidigt framfora att ett energieffektiviseringsstdd i sig (oavsett
storlek) kan 6ka viljan att effektivisera.

Enligt var enkétundersSkning som besvarades av fastighetséigare varen 2016, sa vet vi
att fastighetsdgarna &r redo att viixla upp energieffektiviseringen i miljonprogrammet.
Enkétundersokningen och rapporten kommer vi att presentera i Almedalen den 4 juli.

Vi kan redan nu konstatera att:

e Drygt hiilften av de svarande fastighetsdgarna och -férvaltarna riknar redan i
dag med att de kommer att anséka om regeringens nya miljardstéd till
energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Detta trots att
Regeringens férordning om stédet inte var klar dG undersékningen gjordes.
Konkurrensen om medlen vintas dédrmed bli stor.

e Tvd av fem bedbémer att stédet i mycket hog eller hég grad kan bidra till att
minska energianvéndningen och forbdttra boendemiljén i fastigheterna. I stort
sett lika mdnga bedémer att stédet bara i begrinsad grad kan bidra till
energieffektivisering och béttre boendemiljé i deras fastigheter. Det kan tolkas
som att det finns behov av olika typer av politiska reformer rérande
energieffektivisering i miljonprogrammen.

e fastighetsigarna vill 6ka takten i genomférandet av Gtgdrder som minskar

energianvdndningen och vilkomnar reformer som verkar i denna riktning.

e Fastighetsdgarna framfér manga forslag om kompletterande politiska
reformer.
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Svensk Ventilation lamnar foljande synpunkter:

5§

Stod kan ldmnas till byggnader som har en energiprestanda som &r 130 kWh/m2, ar eller
samre. Ingen skillnad gérs om byggnaden &r elvirmd eller inte. Vi anser att det kan leda
fel. I Boverkets energiklasser for byggnader gérs skillnad pa om byggnaden &r elvirmd
eller inte. 130 kWh/m2, ar betyder helt olika energiprestanda for sjilva byggnaden
beroende pa om den t ex dr uppvirmd med fjérrvirme eller virmepump.

6§

Syftet ska vara att forbittra energiprestanda. Det &r bra, men samtidigt borde da krav pa
forbittring av energiprestanda finnas dven for renoveringsstodet.

12§

Stodet bor vara kopplat till forbattrad energiprestanda, se ovan.

Generellt om energieffektiviseringsstodet

Stodet bor sittas i ett sammanhang med $vriga styrmedel och aktiviteter inom omradet,
t ex Energimyndighetens arbete inom Bebo, Upphandlingsmyndighetens kriterier (krav
for att fa st6d?) och det forslag pa ett "Renoveringscentrum” som finns. Ett
Renoveringscentrum bor skyndsamt installeras for att bistad de som séker stéd och ska
genomfora atgérder.

Bra inomhusmiljé bér inga i utviirdering av projekten.

Vi fér inte gora om 70-talets energieffektiviseringar pa bekostnad av inomhusmiljon.
Enligt Boverkets rapport Tillstindet i den byggda miljén” sa ir det 50 procent av
flerbostadshusen som understiger riktvirdet pa en halv luftomsittning per timme.

Tilistandet 1 den
byggda milon
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Indikator:
Andelen bostader med luft-

omsattning under riktvardet
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Gérdagens bostéder var otiita, och den faktiska luftvixlingen — den ofrivilliga
ventilationen - gav darfor ofta mer luft &n minimikravet/riktvardet.

Luftomsattning i bostader
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Professor Jan Sundell har visat att luftvixlingen i bostéder har sjunkit vésentligt under
1900- talets senare hilft, och sitter detta i direkt samband med 6kningen av astma och
allergier och energihushllning. Se girna filmen ”Allas riitt till ren luft”. Aven den sa
kallade Varmlandsstudien pévisar ett saidant samband. Ventilationsflédena for bostdder
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ir alltsa redan idag i underkant med avseende pa fuktbelastning och emissioner, och nu
Okar kraven pa byggnaders tithet. Risken dr ddrmed att luftfldena ytterligare
forsdmras, och att vi far hilso- och byggnadstekniska problem i framtiden. Dessutom
tror ménga att trdngboddheten kommer att 6ka i storstadsomradena. Vi befarar darfor att
dagens minimikrav kan leda till ett f6rsdmrat inomhusklimat.

Vi vet dock att man kan energieffektivisera och samtidigt forbiittra
inomhusklimatet vilket dven kan leda till forbiittrad folkhiilsa. Ett exempel ir
balanserad ventilation med atervinning (FTX). Dessutom 4r ocksé viktigt att man vid
varje fonsterbyte och tilldggsisolering av fasad ser dver ventilationsflodena.

Diirfor édr det av ytterst vikt att forordningen innehéller utviirderingskrav pa bra
inomhusmiljé. Bra inomhusmiljé bor inga i utviirdering av projekten.

14§ och 15§

Formuleringen nu leder inte till storsta mojliga forbittring av energiklass. Detta
eftersom energiklass, forutom att ta hinsyn till energiprestanda, 4ven gér skillnad pa4 om
byggnaden &r eluppvirmd eller inte. Forbittrad energiprestanda genom byte till
virmepump som uppvérmning forbittrar inte sjélva byggnaden. Det innebér dessutom
forséimrad 16nsamhet pé Gvriga atgérder.

Vi har inte hunnit gora en djupare analys av storleken pé stodet och hur det kan paverka
viljan att energieffektivisera, men vill &nda lyfta fram nagra farhagor. Det finns en risk
att man inte energieffektiviserar alls eftersom det inte krivs for renoveringsstdet.
Stodet for effektiviseringar mellan 20-50% kan vara for litet for att gora skillnad. Stodet
vid effektiviseringar pa >50% &r betydande men samtidigt &r en halvering en utmaning.
Stod behdvs inte bara i form av pengar for att méjliggora detta.

22§
Vid beslut bor dven finnas

e Aktuell energikartldiggning med angivna étgérder
e Organisation for genomfdrandet
e Plan for verifiering och uppf6ljning (energi och inomhusmiljé)

Fragor med anledning av detta remissvar kan stillas till:
Britta Permats e-post britta. permats@svenskventilation.se, tel. 08 - 762 75 53

Bty N

Britta Permats
VD
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