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Svarsfil till extra remiss; Forslag till andringar i BBR(A) och BEN,
dnr: 4562/2016

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum 2017-05-19
Remisslamnare Erik Osterlund
Organisation Svensk Ventilation
Kontaktperson Erik Osterlund
E-postadress erik.osterlund@svenskventilation.se
Adress Ringvagen 100, Stockholm
Remissvar (sétt kryss i vald ruta)

Avstar

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar X

Avstyrker med motivering

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Forfattning —

Paragraf/avsnitt

Konsekvensutredning
(sida)

Kommentar/Motivering

Ert forslag till &ndring

BBR (A), BEN
BBR (A) Tabell 9:2b BBR:s energibarare (6 st) ar inte samma | Andra i BBR till ”Biobrénsle”.
som i BEN. BBR:s "Pellets” motsvaras
BEN 3 kap, 1 §, allménna i BEN av "biobrénsle”.

radets sista stycke

Ved é&r ett vanligt bréansle men passar
inte i nagon av energibararna i BBR:s
Tabell 9:2b.

BBR (A) och (B)

Svensk Ventilation anser att
samhallskraven pa byggandet i forsta
hand ska gélla byggnaderna och inte
vilka energikallor som forsorjer dem. Se
vart tidigare remissvar dnr 4562/2016

Komplettera eller ersétt primarenergitalet
med varmeforlusttalet (W/m2 Atemp), alltsa
den varmeforlust som uppstar via
transmission, ventilation och byggnadens
lackfléde vid dimensionerande
vinterutetemperatur.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan




